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Le Groupe Spécialisé n° 2.1 "Produits et procédés de façade légère et panneau 

sandwich" de la Commission chargée de formuler les Avis Techniques, a examiné, le 
12 septembre 2017 , le procédé de bardage à base de panneaux sandwich  
JI WALL FC 1000  IPN  présen té par la Société JORIS IDE NV. Il a formulé sur ce 

procédé l'Avis Technique ci - après. Cet Avis a été formulé pour les utilisations en 
France métropolitaine.  

1.  Définition succincte  

1.1  Description succincte  

Procédé de bardage en panneaux sandwich tôle -  mousse de polyiso-

cyanurate -  tôle.  La mousse est expansée au cyclo -pentane.  

Les panneaux ont les dimensions suivantes  :  

¶ Epaisseur : 60 à 1 50 mm,  

¶ Longueur maximale : 16 m,  

¶ Largeur utile  : 1000 mm.  

La jonction entre panneau est obtenue par emboitement des rives lon-
gitudinales. Les panneaux sont mis en îuvre par fixations traversantes 

cach®es dans lôembo´tement. 

Les panneaux sont posés horizontalement et verticalement.  

1.2  Mise sur le marché  

En application du Règlement (UE) n° 305/2011, les panneaux sandwich 

isolants du procédé JI WALL FC 1000  IPN font lôobjet dôune d®claration 

des performances (DdP) établie par le fabricant sur l a base de la norme 

NF EN 14509.  

Les produits conformes à cette DdP sont identifiés par le marquage CE.  

Les produits relevant de la norme NF EN 14509 sont soumis, pour leur 

mise sur le march®, aux dispositions de lôarr°t® du 16 f®vrier 2010 por-

tant applicat ion aux panneaux sandwich autoportants, isolants, double 
peau à parements métalliques du décret du 8 juillet 1992 modifié, con-

cernant lôaptitude ¨ lôusage des produits de construction. 

1.3  Identification  

Les panneaux sandwich isolants JI WALL FC 1000  IPN sont  :  

¶ caractérisés  par la g éométrie particulière de leur section transversale, 

illustrée par  la figure 1 du Dossier Technique,  

¶ identifiés  conformément au § 5.1 du Dossier Technique.  

2.  AVIS  

2.1  Domaine dôemploi accept® 

Le domaine dôemploi vis® est celui des bardages de bâtiments indus-
triels, des bâtiments relevant du code du travail dont le plancher bas du 

dernier niveau est situé à moins de 8 m, et des bâtiments agricoles, à 

temp®rature positive, dont les conditions de gestion de lôair int®rieur 

permettent de réduire  les risques de condensation superficielle (locaux 

ventilés naturellement de faible à moyenne hygrométrie ou conditionnés 

en temp®rature ou en humidit® dont la pression de vapeur dôeau est 

comprise entre 5 mm Hg «  666 Pa  » et 10 mm Hg «  1333 Pa  »).  

Le syst ¯me de bardage peut °tre mis en îuvre, en respectant les pres-

criptions du Dossier Technique, sur charpente métallique, bois et béton 
avec insert métallique, de bâtiments  suivant le tableau ci -après (selon 

les arrêtés de 22 octobre 2010 «  modifié le 15 sept embre 2014  », 19 

juillet 2011 et 25 octobre 2012).  

Les dispositions données au tableau ci -après, ne prévalent pas, confor-

mément au « Guide sur les Eléments non structuraux » (Guide ENS PS 

de juillet 2014) a1pour les bardages et cloisons non porteuses situées à 

moins de 3,50 m du sol de référence et de masse inférieure ou égale à 

25 kg/m². Ces derniers peuvent être posés sans disposition particulière 

dans toutes les zones de sismicit®, pour toutes les cat®gories dôimpor-

tance et sur toutes les classes de  sol.  

                                                           

a  Dimensionnement parasismique des éléments non structuraux du 

cadre bâti, édition 2014 du Ministère de lôEcologie, du D®veloppement 

Durable et de lôEnergie et du minist¯re du Logement de lôEgalit® des 

Territoires et de la Ruralité téléchargeable au lien suivant  :  http://www.deve-

loppement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/GUIDE_referentiel_sismique_2014.pdf 

Domaine dôemploi en zones sismiques :  

Zones 

de sis-

micité  

Classes de cat®gories dôimportance des b©timents 

I  II  III  IV b 2  

1  X X X X 

2  X X X1 X3 

3  X X2 X3 X3 

4  X X2 X3 X3 

X 
¶ Pose autorisée sans disposition particulière selon le do-

maine dôemploi accept®. 

X1 

¶ Pose autorisée sans disposition particulière  pour les 

établissements scolaires à un seul niveau (appartenant à 

la cat®gorie dôimportance III) remplissant les conditions 

du paragraphe 1.1 des Règles de Construction Parasis-
miques PS -MI 89 révisées 92 (NF P0 6-014).  

¶ Dans les autres cas, pose autorisée selon les disposi-

tions décrites au §7 du Dossier Technique établi par le 

Demandeur.  

X2 

¶ Pose autorisée sans disposition particulière  pour les bâ-

timents de cat®gorie dôimportance II remplissant les con-

ditions du paragraphe 1.1 des Règles de Construction 

Parasismiques PS -MI 89 révisées 92 (NF P06 -014)  

¶ Dans les autres cas, pose autorisée selo n les disposi-

tions décrites au §7 du Dossier Technique établi par le 

Demandeur.  

X3 
¶ Pose autorisée selon les dispositions décrites au  §7 du 

Dossier Technique établi par le Demandeur.  

2.2  Appréciation sur le procédé  

2.21  Satisfaction aux lois et règlements en vig ueur 
et autres qualit®s dôaptitude ¨ lôemploi 

Stabilité  

Les panneaux de bardage ne participent ni à la stabilisation des ossa-

tures secondaires ni à la stabilité générale des bâtiments. Elles incom-

bent à l'ouvrage qui les supporte.  

L'espacement entre lisses  ou poteaux, déterminé au cas par cas, en 

fonction des efforts de vent appliqu®s, en tenant compte dôune part de 

la r®sistance en flexion des panneaux et dôautre part de la r®sistance 

des organes de fixation, permet d'assurer convenablement la stabilité 

pr opre des panneaux.  

Sécurité en cas de chocs en parois verticales  

Elle est à justifier au cas par cas, conformément à la norme P 08 -302 . 

S®curit® en cas dôincendie 

Elle ne nécessite pas de justification particulière compte tenu d u do-
maine dôemploi vis® (cf. Ä2.1).  

Les panneaux sandwich du procédé JI WALL FC 1000  IPN font lôobjet, 

suivant la NF EN 13 501 -1, dôun classement de r®action au feu attest® 

par un Procès -Verbal en cours de validité (cf. §3.1 7 et §B du DTED).  

b Cet Avis ne traite pas des mesures préventives spécifiques qui peuvent 

°tre appliqu®es aux b©timents de cat®gorie dôimportance IV pour garan-

tir la continuité de le ur fonctionnement en cas de séisme.  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/GUIDE_referentiel_sismique_2014.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/GUIDE_referentiel_sismique_2014.pdf
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Pose en zones sismiques  (cf. §2.1)  

Lôemploi du proc®d® est possible en zones sismiques selon les prescrip-

tions du paragraphe 2.1.  

Isolation thermique  

Pour les bâtiments répondant aux exigences de la Réglementation Ther-

mique en vigueur, il y a lieu de se référer aux Règl es de calcul  

Th-U (fascicules 1 à 5), permettant de déterminer le coefficient de trans-

mission surfacique global du bardage (Up).  

Il convient en outre de tenir compte des déperditions dues aux points 

singuliers de lôouvrage. 

Isolement acoustique  

On ne dispose pas d'éléments d'évaluation relatifs à l'isolation, à l'affai-
blissement acoustique vis -à-vis des bruits aériens extérieurs et à la ré-

verbération des bruits intérieurs.  

Sôil existe une exigence applicable aux b©timents ¨ construire pour ce 

procédé, la justification devra être apportée au cas par cas.  

Etanch®it® ¨ lôeau 

Elle peut être considérée comme normalement assurée pour le domaine 

dôemploi accept®, et dans les conditions de pose d®finies au Dossier 

Technique pour des hauteurs dôouvrages limit®es à :  

¶ 50 m da ns le cas de la pose verticale,  

¶ 40 m dans  le cas de la pose horizontale,  

¶ 20 m dans le cas d e présence de baies en façade,  

¶ 15 m dans le cas dôouvrage avec joint de dilatation. 

Données environnementales  

Le procédé JI WALL FC 1000  IPN ne dispose dôaucune d®claration envi-

ronnementale (DE) et ne peut donc revendiquer aucune performance 

environnementale particuli¯re. Il est rappel® que cette DE nôentre pas 

dans le champ dôexamen dôaptitude ¨ lôemploi du proc®d®. 

Aspects sanitaires  

Le présent avis est  formul® au regard de lôengagement ®crit du titulaire 

de respecter la r®glementation, et notamment lôensemble des obliga-

tions réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des subs-

tances dangereuses, pour leur fabrication, leur intégration dans le s 

ouvrages du domaine dôemploi accept® et lôexploitation de ceux-ci. Le 
contrôle des informations et déclarations délivrées en application des 

r®glementations en vigueur nôentre pas dans le champ du pr®sent avis. 

Le titulaire du pr®sent avis conserve lôentière responsabilité de ces in-

formations et déclarations.  

Pr®vention des accidents lors de la mise en îuvre  

Elle n®cessite de sôassurer de la stabilit® des ouvrages en cours de mon-

tage et de respecter les pr®cautions li®es ¨ la manutention dô®l®ments 

de grandes dimensions .  

Le procédé JI WALL FC 1000  IPN dispose dôune Fiche de donn®es de 

S®curit® (FDS). Lôobjet de la FDS est dôinformer lôutilisateur de ce pro-
cédé sur les dangers liés à son utilisation et sur les mesures préventives 

à adopter pour les évite r, notamment par le port dô®quipement de pro-

tection individuelle (EPI).  

2.22  Durabilité ï Entretien  

Durabilité  

Les matériaux utilisés pour la fabrication des éléments et leur mise en 

îuvre ne pr®sentent pas d'incompatibilit®. 

L'adhérence isolant -paroi et la stabilité dimensionnelle de l'âme sont sa-

tisfaisantes.  

Les chocs de corps durs de conservation des performances, selon la 

norme P 08 -302, provoquent des empreintes risquant d'endommager 

l'aspect des façades sans toutefois altérer le revêtement protecteur.  

La durabilité des tôles prélaquées est, avant rénovation, supérieure à 
une dizaine dôann®es. 

2.23  Fabrication et contrôle  

La fabrication des parements métalliques relève des techniques tradi-

tionnelles de profilage des tôles d'acier galvanisées ou galvanisées p ré-

laquées. Le moussage de l'âme isolante est réalisé, dans l'usine de 

JORIS IDE NV à Zwevezele (Belgique) , par procédé continu et n'appelle 

pas d'observation particulière. La Société a mis en place des dispositions 

de fabrication et dôautocontr¹le qui permettent de compter sur une suf-

fisante constance de qualit®. Elle fait lôobjet dôun suivi par le CSTB. 

Cet avis est formulé en prenant en compte les contrôles et modes de 

vérifications de fabrication décrits dans le Dossier Technique Etabli par 

le Demandeur (DTED).   

2.24  Mise en îuvre 

La mise en îuvre est r®alis®e par des entreprises sp®cialis®es dans le 
domaine du bardage industriel et doit s'accompagner de précautions 

(transports, manutention, pose ...).  

Il convient d'éviter autant que possible les découpes de p anneaux sur le 

chantier.  

2.3  Prescriptions Techniques  

2.31  Conditions de conception  

L'ossature du bâtiment devra être calculée conformément aux Euro-

codes, 2, 3, et 5 sans tenir compte de la résistance propre des pan-

neaux.  

En cas dôutilisation dôune ossature secondaire pour la fixation des pan-

neaux, on devra sôassurer de la r®sistance de cette ossature et de sa fixa-

tion ¨ lôossature principale. La d®formation maximale (Wfin ) des lisses 

horizontales ne devra pas dépasser 1/200 ème  de la portée considérée avec 

un maximu m limité à 2 cm.   

Les classes de tolérance fonctionnelle de montage doivent être de classe 
1 ou 2 selon la norme NF EN 1090 -2 +A1.  

Les tol®rances dôalignement de lôossature sont : 

¶ Alignement vertical : ± 10 mm par 10 m de hauteur par rapport à la 

verticale.  

¶ Alignement horizontal : ± 10 mm par 10 m de longueur par rapport 

au plan théorique de la façade.  

Il est à noter que pour les structures en bois, les valeurs limites à pren-

dre en compte pour les flèches sont celles figurant à l'intersection de la  

colonne "Bâtiments courants" et de la ligne "Éléments structuraux" du 
Tableau 7.2 de la clause 7.2(2) de la NF EN 1995 -1-1/NA.  

Le choix du revêtement de la tôle extérieure et intérieure devra tenir 

compte du type dôenvironnement selon les tableaux 1 et 2 du Dossier 

Technique.  

Le choix du traitement contre la corrosion des dispositifs de fixations 

sera effectu® conform®ment ¨ lôannexe K du DTU 40.35 (NF P 34-205).  

Pour les locaux avec renouvellement dôair et humidit® non fix®, le rap-

port W/n (g/m 3) doit êt re précisé dans les DPM.  

Pour les locaux avec température et humidité fixées et régulées, la pres-
sion de vapeur dôeau int®rieure (mm.Hg) (ou en Pa) doit °tre pr®cis®e 

dans les DPM.  

2.32  Conditions de mise en îuvre 

La Société JORIS IDE NV assure à la demande des  entreprises de pose 

son assistance technique sur chantier.  

Des pr®cautions doivent °tre prises pour assurer la continuit® de lô®tan-

ch®it® ¨ lôair entre cordons dô®tanch®it® des joints verticaux et horizon-

taux et dispositifs d'étanchéité des points singuli ers  : pied de façade, 

encadrements de baies, acrotère.  

Lô®tanch®it® ¨ lôair et ¨ lôeau n®cessite du soin, tant pour la mise en 

compression des garnitures dô®tanch®it® entre panneaux quôaux raccor-

dements des panneaux avec les calfeutrements haut et bas et c eux 
dôangle. 

En bardage, les efforts agissant sur les baies ou les pénétrations de di-

mensions supérieures à 400 x 400 mm devront être reportés sur les 

lisses de fixation grâce à des chevêtres.  
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Con clusions  

Appréciat ion globale  
Lôutilisation du proc®d® JI  WALL FC 1000  IPN dans le domaine dôem-

ploi accepté, est appréciée favorablement.  

Validité  
A compter de la date de publication présente en première page et 

jusquôau 31 décembre 2020 . 

 

Pour le Groupe Spécialisé n°  2.1   
Le Président  

 

 

3.  Remarques complémentaires  

du Groupe Spécialisé  

Lô®l®ment justifiant la non- conformité aux Recommandations RAGE suite 

¨ la d®cision de la CCFAT du 9 juin 2016 est : Agent dôexpansion de la 

mousse : Cyclo -pentane.  

Comme pour tous les procédés de cette famille, la haut eur des bâti-

ments est limitée à  :  

¶ 50 m¯tres dans le cas dôune pose verticale,  

¶ 40 mètres dans  le cas dôune pose horizontale, 

¶ 20 mètres dans le cas des f açades avec baies (ouvertures),  

¶ 15 m¯tres dans le cas dôun joint de dilatation. 

 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n°  2.1   
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Dossier Technique  
établi par le demandeur  

A. Description  

1.  Principe et domaine dôapplication 

1.1  Principe  

Procédé de bardage  JI WALL FC 1000  IPN mettant en îuvre des pan-

neaux sandwich isolants de grande longueur, de 60 à 1 50 mm dô®pais-
seur, avec une âme en polyisocyanurate (PIR)  expansée au cyclo -

pentane  entre deux parements en acier faiblement nervurés. La jonction 

entre panneaux est obtenue par e mboitement des rives longitudinales. 

Les panneaux sont mis en îuvre par fixations traversantes cach®es 

dans lôemboitement.  

Les panneaux peuvent °tre mis en îuvre verticalement ou horizontale-

ment.  

1.2  Domaine dôapplication 

1.21  Procédé  

Le procéd é est utilisé pour les bâtiments du type industriel, relevant du 

code du travail dont le plancher bas du dernier niveau est situé à moins  

de 8 m  et  des bâtiments agricoles .  

Comme pour tous les procédés de bardage en panneaux sandwich, la 

hauteur des bâtiments est limitée à  :  

¶ 50 m¯tres dans le cas dôune pose verticale, 

¶ 40 m¯tres dans le cas dôune pose horizontale, 

¶ 20 mètres dans le cas des façades avec baies (ouvertures),  

¶ 15 m¯tres dans le cas dôun joint de dilatation. 

Vis-à-vis des effets sismiques, e n respectant les dispositions indiquées 

au Ä 7, le proc®d® peut °tre mis en îuvre sur charpente acier, bois et 

b®ton avec inserts acier sur lôensemble de la France européenne , en 

dehors des mesures préventives spécifiques qui peuvent être appliquées 

aux bâ timents de cat®gorie dôimportance IV pour garantir la continuit® 

de leur fonctionnement en cas de séisme.  

1.22  Hygrométrie des locaux  

Le domaine dôemploi du proc®d® concerne le bardage des b©timents ¨ 

temp®rature positive dôhygrom®trie faible ¨ moyenne (gestion de lôair 
intérieur réalisée par ventilation naturelle) et/ou la pression de vapeur 

dôeau int®rieure est comprise entre 5 mm Hg (666 Pa) et 10 mm Hg 

(1333 Pa) (gestion de lôair int®rieur r®alis®e par ventilation m®canique 

par régulation de la température e t/ou lôhumidit®). 

1.23  Adaptation du rev°tement ¨ lôexposition 
atmosphérique et aux ambiances intérieures  

En référence aux expositions défi nies dans la norme NF P 34 -301,  le 

choix des parements et de leurs finitions, qui est fonction des atmos-

phères extérieures  et ambiances intérieures, est déterminé conformé-

ment aux Tableaux 1 et 2 en fin de dossier technique.  

2.  Matériaux et composants  

2.1  Parements  

T¹les en acier de nuance S 280 GD minimale, dô®paisseur nominale mi-

nimale de 0,55 mm en parement extérieur et 0,40 mm e n parement 

intérieur.  

Les bobines dôacier peuvent °tre galvanisées à chaud en continu confor-

mément à la norme NF EN 10346,  éventuellement prélaquées confor-

mément aux normes NF EN 10169+A1 et NF P 34 -301  :  

¶ Z 180, Z 200, Z225 ou Z 275 en version brute en int érieur ,  

¶ Mini Z100 pour revêtement «  Polyester 15 µ  » en intérieur,  

¶ Mini Z225 pour les  autres revêtements organiques.  

Les différents revêtements prélaqués sont  :  

¶ Polyester 15 ou 25 ou 35 µ,  

¶ PVDF 25 ou 35 µ,  

¶ Granite ®  deep mat  : pol yester 35 µ,  

¶ Granite ®  HDX : PU 55 µ,  

¶ Granite ®  PVDF 25 ou 35,  

¶ Colorfarm ®  : polyester 35 µ,  

¶ PVC 150 µ ,  

¶ Plastisol 200 µ,  

¶ Colorcoat HPS 200 ultra  : plastisol 200 µ.  

Les parements  sont recouverts dôun film pelable de protection qui est ¨ 

retirer à la pose.  

2.2  Isolant  

Il sôagit dôune mousse en polyisocyanurate (PIR) r®f®rence JI 40  G :  

¶ Masse volumique : 40 ± 5 kg/m 3.  

¶ Performances mécaniques (cf. Tableau 3).  

¶ Conductivité thermique lD = 0,02 3 W/m.K faisant objet dôun certificat 

ACERMI tremplin  n°  16/212/11 51 . 

2.3  Garniture dôétanchéité  

Lôemboitement des panneaux sandwich du procédé  JI WALL FC 1000  IPN 

comporte une bande en mousse de polyur®thanne dô®paisseur 5mm  

dont la largeur est fonction de lô®paisseur du panneau (cf. figure 1). 

Le remplissage du nez du parement extérieur c ôté rive male est pourvu 

dôune bande de mousse en polyéthylène  de dimensions 6 x 25 mm.  

2.4  Fixation et leurs accessoires  

¶ Pour les panneaux  

Les fixations utilis®es pour lôassemblage des panneaux ¨ lôossature 

sont des types suivants :  

-  Vis autoperceuse de diamètre minimal 5,5 mm pour ossature acier 

ou béton (avec insert métallique) et 6,3 mm pour ossature bois.  

-  Vis autotaraudeuse de diamètre minimal 6,3 mm.  

Dans lôemboitement, elles sont utilisées avec plaqu ettes de répartition 

(figure 3) . Ces plaquettes so nt en t¹le dôacier inoxydable A2  de di-

mensions 75 X 30 X 1,5 mm et sont réparties selon les indications de 

la figure 4 a. Les plaquettes peuvent être fournies par la société JORIS 

IDE.  

De plus, dans les conditions définies au paragraphe 6.5, les vis  pour-
ront °tre utilis®es en compl®ment de celles pr®vues dans lôemboite-

ment en traversant le panneau de part en part, et seront alors munies 

dôune rondelle dôappui et ®tanch®it® monobloc de diam¯tre 19 mm. 

¶ Pour les façonnés  

Les fixations utilisées pour lôassemblage des fa­onn®s sont du type 

autoperceuse de diamètre minimal 4 mm ou autotaraudeuse de dia-

m¯tre minimal 4,8 mm, avec rondelle dôappui et dô®tanch®it® mono-

bloc de diamètre minimal 14 mm, ou des rivets inox (corps A2 - tige 

10% Cr).  

Vis à vis de la tenue au risque de corrosion, les fixations et leurs ac-
cessoires doivent respecter les dispositions  :  

-  De lôannexe A de la norme NF P 34-205 -1, pour les atmosphères 

extérieures  ;  

-  Du §5.1.1.4 de la norme NF DTU 43.3 P1 -2 pour les ambiances 

intérieures.  

En co mplément de ces dispositions, les vis devront être en inox aus-

téni ti que A2 mini pour les atmosphères extérieures urbaine et indus-

triel le sévère et marine.  

2.5  Pièce de départ  

La pièce suppor t est en acier galvanisée Z 275,  prélaquée adaptée à 

lôatmosph¯re ext®rieure du chantier (cf. tableau 2  en fin de dossier tech-
nique) dô®paisseur 1,50 mm, de classe minimale S280GD, filante ou 

ponctuelle avec une longueur minimale de 200 mm (cf. figure 5).  

La pose avec pièces ponctuelles se fait au pas maximal de 1,5 m, avec 

2 fixations minim um  par pièce.  Les pièces filantes sont fixées tous les 

1,5 m avec une densité minimale de 2 fixations.  

Cette pièce peut être remplacée lors de la pose par un calage provisoire 

en pose verticale. Se référer au tableau 2 pour les revêtements  à utiliser 

en fonction de lôexposition. Se r®f®rer au Ä 6.71 pour la mise en îuvre. 

2.6  Produits dô®tanch®it® et dôisolation 

Les compl®ments dô®tanch®it® utilis®s pour le proc®d® sont du type : 

¶ Mastic silicone avec label SNJF façade sur fond de joint  ;  

¶ Joint adhésif une face en mousse de PVC 20 x 5 mm ou 10 x 5 mm 
ou 20 X 30 mm.  

Les compl®ments dôisolation peuvent °tre r®alis®s par lôinterm®diaire de 

laine minérale ou de mousse polyuréthanne en bombe.  



6 2.1/17 -1789_V1  

2.7  Accessoires et façonnés divers  

Les accessoires sont issus de matériaux identiques à ceux décrits dans 

le paragraphe 2.1 dô®paisseur 0,75  mm minimale, avec des revêtements 

de la même nature que les parements. Ils sont réalisés sur presses 

plieuses pour bavettes, couronnements dôacrot¯re, angles sortant et 

rentrant , appuis de châssis, couvre -jointsé 

3.  Eléments  

3.1  Panneau (cf. figure 1)  

Les panneaux sandwich isolants du procédé JI WALL FC 1000  IPN font 

lôobjet dôune d®claration des performances ®tablie par le fabricant sur la 

base de la norme NF  EN 14509 (cf. tableau 3).  

3.11  Caractéristiques dimensionnelles  

¶ Largeur utile : 1000 mm  ;  

¶ Epaisseurs : 60, 8 0, 100 , 120 et 150  mm  ;  

¶ Longueur maximale : 16 m.  

3.12  Géométrie des parements (figure 2)  

Les parements peuvent être de type :  

¶ Linéaire  : faiblement  nervurés (standard) : nervures en creux de 

forme trapézoïdale de largeur 45 mm  et de 1,3 mm de profondeur  ;  

¶ Micro 15  (uniquement en parement extérieur) : micronervuration 

triangulaire au pas de 15 mm et avec une profondeur de 0,60 mm  ;   

¶ Lisse  (uniquement en parement extérieur)  ;  

¶ Planchette (uniquement en parement extérieur)  : nervure en forme 

de V de largeur 8,5 mm au pas de 125 mm et avec une profondeur 

de 2,5 mm.  

3.13  Rives et extrémités  

Les rives sont conçues pour réaliser une jonction longitudinale mâle -

femelle permettant dôassurer un contact entre la rive mâle et femelle 

dans lôemboitement. La rive femelle est munie dôune bande en mousse 

de polyuréthanne. Les extrémités des panneaux sont de coupes droites. 

Des coupes biaises sont possible s en reprise.  

3.14  Masse  surfacique  

Les masses surfaciques nominales en kg/m 2 des panneaux sandwich 

isolants du procédé JI WALL FC 1000  IPN sont indiquées dans le tableau 

4 en fin de Dossier Technique.  

3.15  Tolérances  

Les tolérances sont conformes à  lôannexe D de la norme NF EN 14509.  

3.16  Performances thermiques  

Le coefficient U p doit être calculé conformément aux règles Th -U fasci-

cule parois opaques, dôapr¯s la formule suivante : 

 

Ὗὴ Ὗὧ 
YὮ ὒὴ ὲ  c

ὃ
 

 

Où :  

- Uc est le coefficient de transmission thermique en partie courante 

du panneau  ;  

- yj est le coefficient de d®perdition lin®ique correspondant ¨ lôem-

boitement entre panneaux  ;  

- Lp est la longueur dôemboitement entre panneau ;  

- n est le nombre de fixations de la paroi  ;  

- c est le coefficient de déperdition ponctuel correspondant à une 

fixation. Cette valeur est prise forfaitairement à 0,01 W/K  ;  

- A est la surface de la paroi.  

Le tableau 5 en fin de Dossier Technique précise les valeurs U c (en bar-
dage) et yj  du procé dé JI WALL FC 1000  IPN en fonction de son épais-

seur. Elles ont été calculées avec une conductivité thermique de 0,02 3 

W/m.K certifiée  ACERMI n° 16/212/1151  pour la mousse JI 40 G . 

3.17  Réaction au feu  

Les panneaux sandwich isolants du procédé JI WALL FC 1000  IPN, font 

lôobjet suivant la NF EN 13 -501 -1 et selon un Procès -Verbal valide, dôun 

classement de réaction au feu B -s2,d0 avec une finition intérieure po-

lyester 15 ȉ (cf. § B).  

3.2  Panneaux dôangle 

Les panneaux dôangles sortants  en pose horizontale  (uniquement en 

épaisseur 60, 80 et 100 mm et les dimensions  données  au  tableau 6) 

sont réalisés en reprise à partir des panneaux isolants définis au para-

graphe 3.1. Le rivetage d u fa­onn® permet dôassurer la continuit® du 

parement intérieur des panneaux d ôangle. Un compl®ment dô®tanch®it® 

est pr®vu entre la pi¯ce de finition et le panneau dôangle. (cf. figure 16).  

4.  Fabrication  

Les panneaux sandwich  isolants  du procédé  JI WALL FC 1000  IPN sont 

fabriqu®s dans lôusine de JORIS IDE NV ¨ Zwevezele (Belgique) du 

groupe JORIS IDE NV, conform®ment ¨ lôe-cahier  du CSTB 3501.  

4.1  Procédé de fabrication  

Le processus de fabrication est le suivant :  

¶ Déroulage des bobines,  

¶ Déroulage des films de protection (si demandé à la commande),  

¶ Profilage des parements,  

¶ Préchauffage des parements,  

¶ Epandage de la mousse,  

¶ Passage en conformateur chauffé,  

¶ Découpe à longueur,  

¶ Refroidissement des panneaux dans un système « hérisson »,  

¶ Empilage,  

¶ Emballage,  

¶ Marquage.  

4.2  Contrôles de fabrication  

Les contrôles de fabrication sont réalisés conformément à la NF EN 

14509.  

5.  Marquage, emballage, transport, 

manutention et stockage  

5.1  Marquage  

Le marquage des colis de panneaux comprend  :  

¶ Le marquage CE,  

¶ Le marquage ACERMI,  

¶ Le marquage COV,  

¶ Le nom du client,  

¶ La r®f®rence client (chantier ou num®ro dôaffaire),  

¶ Le numéro de commande client,  

¶ Le nom du panneau,  

¶ Lô®paisseur du panneau,  

¶ Lô®paisseur des parements, 

¶ Le type de laque,  

¶ La longueur et le nombre de panneaux,  

¶ La date de fabrication,  

¶ La r®f®rence de lôusine (JORIS IDE-Zwevezele),  

¶ Le poids et la numé rotation des colis,  

¶ La référence de la mousse  (JI 40 G) ,  

¶ Le nombre et type de panneaux sous forme de code. Le code indique 

lô®paisseur du panneau, le type dôisolant, le type de nervuration, le 

type de laque de chaque parement du panneau et lô®paisseur des 

tôles.  

5.2  Emballage  

Les panneaux sont empilés sur panneaux en bois eux -mêmes posés sur 

blocs polystyrène. La face supérieure du dernier panneau est recouverte 

de plaques de polystyr¯ne et lôensemble du colis ainsi constitu® est cer-
clé par un film étirable.  

5.3  Tr ansport  

Les panneaux et leurs accessoires doivent être transportés dans des 
conditions permettant de préserver leurs caractéristiques initiales.  

Une attention toute particulière sera portée sur le gerbage et le calage 

des colis.  

Les camions seront bâchés.  

5.4  Manutention  

Les opérations de manutention se feront en tenant compte des particu-

larités du panneau. Si un équipement élévateur est utilisé, les rives des 

panneaux et la face intérieure des emballages doivent être protégées 

contre les bras de levages.  

Au mo ment de désempiler, soulevez les panneaux pour éviter le frotte-

ment des parements. La manipulation des panneaux, du lieu de stock-

age au lieu de mise en îuvre pour fixation, se fera sur chant. 

5.5  Stockage  

La durée de stockage sur site doit être réduite au mini mum.  
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Avant d®chargement, lôentreprise doit v®rifier ¨ chaque livraison, m°me 

dans son emballage dôorigine, lôint®gralit® de celle- ci et les éventuels 

dommages.  

Les panneaux doivent être entreposés en position légèrement inclinée 

pour faciliter lô®coulement ou la condensation de lôeau qui pourrait °tre 

éventuellement présente. Les colis sont stockés avec un calage (planche 

de 15 cm de large au minimum) entre le sol et les paquets ménageant 

un espace suffisant pour permettre une bonne aération.  

Lôempilage des colis sôeffectue au maximum sur 2 niveaux de colis. 

Le film de protection des parements devra être retiré aussitôt lorsque 

les panneaux sont directement expos®s ¨ lôensoleillement ou sous un 

d®lai dôun mois maximum lorsquôils sont stock®s sous abris. 

6.  Mise  en îuvre 

6.1  Organisation de la mise en îuvre 

La société JORIS IDE ne pose pas elle -même. Toutefois, elle est en me-

sure de conseiller techniquement le poseur.  

6.2  Conditions générales de pose  

Les panneaux sandwich isolants  du procédé  JI WALL FC 1000  IPN sont 
mis en îuvre verticalement ou horizontalement. 

En pose verticale  

Les panneaux sont mis en îuvre verticalement sur lisses horizontales 

(figure 7).  

La pose sôeffectue dans le sens contraire des vents de pluies dominants. 

A lôavancement, la rive m©le de lô®l®ment à poser est emboîtée dans la 

rive femelle du dernier élément posé et fixé  (cf. figure 1) .  

Des garnitures dô®tanch®it® sont mises en îuvre sur appui aux jonctions 

transversales de panneaux, ainsi quô¨ tous les points singuliers. 

Dans le cas de bardage de hauteur supérieure à une longueur de pan-
neau, la jonction est réalisée avec bavettes (cf. figure 10).  

En pose horizontale  

Les panneaux sont mis en îuvre sur poteaux verticaux en partant du 

bas vers le haut. Le maintien en partie basse du premier panneau es t 

assur® par la mise en îuvre pr®alable dôune pièce de départ ponctuelle 

tous les 1,5 m ou dôune pièce  filante (cf. figure 5).  

A lôavancement, la rive male  de lô®l®ment ¨ poser est emboit®e dans la 

rive femelle du dernier élément posé et fixé.  (cf. figure 6).  

La jonction verticale des panneaux est assurée par couvre joint.  

A la rencontre dôune jonction horizontale et des ®l®ments verticaux tels 

que jambage, angle, couvre -joint, lôemboitement sera garni en face ex-

t®rieure ¨ lôavancement dôun bourrelet et cordon de mastic silicone de 

façon à clore en extrémité la jonction longitudinale entre panneaux et 

de permettre la continuit® de lô®tanch®it® avec les compl®ments dô®tan-

ch®it® dispos®s entre panneau dôune part et les fa­onn®s dôautre part 

(cf. figure 11).  

6.3  Dispositions préalables relatives à 
lôossature 

Dimensions minimales des appuis  

Les panneaux peuvent être posés sur des ossatures en acier, ou en bois, 

ou en b®ton et ma­onnerie munies dôinserts m®talliques. 

Les dimensions  minimales des appuis recevant les panneaux sont indi-

quées dans le s tableau x 7a et 7b  en fin de Dossier Technique.  

Tol®rances dôalignement 

Un ®cart dôalignement de lôossature ne peut °tre rattrap® par les pan-

neaux et peut engendrer des déformations des pan neaux rendant ainsi 

inesth®tique lôaspect de fa­ade. 

Les tol®rances dôalignement de lôossature sont donc : 

¶ Alignement vertical : ± 10 mm par 10 m de hauteur par rapport à la 
verticale.  

¶ Alignement horizontal : ± 10 mm par 10 m de longueur par rapport 

au pla n théorique de la façade.  

6.4  Dispositions relatives vis - à- vis de 
lô®tanch®it® 

6.41  Vis-à-vis du transfert de vapeur, du risque de 

condensation et de lô®tanch®it® ¨ lôair 

Dans le but de réduire les transferts de vapeur, le risque de condensa-

tion et la perméabilité ¨ lôair aux niveaux des jonctions, celles-ci devront 
°tre ®quip®es de compl®ments dô®tanch®it®s en compl®ment de la gar-

niture dô®tanch®it® d®j¨ int®gr®e au panneau. 

Les dispositions  consistent ¨ mettre en îuvre, c¹té intérieur local , un 

compl®ment dô®tanchéité du type joint mousse 20 x 5 mm. Ce complé-

ment dô®tanch®it® est ¨ disposer au niveau : 

¶ Des appuis périphériques (angles, lisses haute et basse, baie, jonction 

bout à bout, etc.)  ;  

¶ Des appuis recevant une jonction transversale sous chaque extrémité 

de p anneaux.  

6.42  Vis-à-vis de lô®tanch®it® ¨ lôeau 

En partie courante, lô®tanch®it® ¨ lôeau est assur®e par les panneaux 

sandwich isolants JI WALL FC 1000  IPN moyennant le respect des dis-

positions indiquées au paragraphe 6.2.  

Au niveau des points singuliers, elle est assurée par la compression de 

compl®ments dô®tanch®it® du type joint mousse 10 Ĭ 5 mm mis en 

îuvre in situ entre le parement ext®rieur des panneaux et les fa­onn®s 
et/ou les couvre - joints.  A la rencontre dôune jonction horizontale et des 

éléments verti caux, un garnissage par extrusion de silicone est réalisé 

aux emboîtements et un complément d'étanchéité est systématique-

ment interposé entre panneau et couvre - joint (cf. §6.2).  

6.5  Assemblage des panneaux  

Les fixations utilisables pour lôassemblage des panneaux aux appuis sont 

décrites au paragraphe 2.4.   

La détermination des longueurs des vis doit prendre en compte les pres-

criptions indiqu®s des figures 4b et 4c et les plages de serrage tels quôin-

diqué à la figure 1. Dans le cas de pos e sur béton avec insert acier, la  

longueur  des vis  doit °tre adapt®e en fonction de lô®paisseur pinc®e du 

panneau, de lô®paisseur de lôappui et de la hauteur libre sous appui. 

La fixation sôeffectue selon :  

¶ Une densité de 2 vis par plaquette de répartition sur appui intermé-

diaire et 1 vis par plaquette de r®partition sur appui dôextr®mit® pour 

des b©timents de cat®gories dôimportance I, II, III, IV en zone sis-

mique 1 et cat®gorie dôimportance I en zone sismiqu e 2 (cf. Figure 

4b).  

¶ Une densité d e 2 vis par plaquette de répartition sur appui intermé-

diaire et 2  vis par plaquette de r®partition sur appui dôextr®mit® pour 

des bâtiments de catégories dôimportance II, III, IV en zone sismique 
2 et  de  cat®gorie dôimportance I, II, III, IV en zone s sismique s 3 et 4 

(cf. Figure 4c).  

La distance entre lôaxe de la fixation et lôextr®mit® du panneau est de 

20  mm minimum (cf. figure s 4 b et  11).  

Dans tous les cas, la mise en îuvre et la bonne tenue des fixations 

imposent le respect dôune pince dôau moins 15 mm (pour lôacier) et 4 

fois le diamètre  de la fixation (pour le bois) par rapport au bord de lôap-

pui.  

Le poseur peut également utiliser des fi xations traversant les panneaux 

de part en part ,  en complément de c elle pr®vue dans lôembo´tement, au 
niveau des points singuliers tels que dans les angles réalisés sur site, 

les raccordements bardage couverture ou au droit des ouvertures, etc.  

Indépendant e du mode de fixation (cachée ou traversante), l a pince mi-

nimale des fixations  par rapport au bord transversal du panneau est de 

20 mm.  

6.6  Ecartement entre appuis  

6.61  Généralités  

Le dimensionnement des panneaux sandwich isolants du procédé JI 

WALL FC 1000  IPN est effectué suivant le principe des états limites en 

association avec le référentiel climatique Eurocode (NF EN 1991 -1-4, 

son annexe nationale, et leurs amendements).  

Les tableaux de charges sont d®termin®s pour les largeurs dôappuis mi-

nimales visées dan s ce dossier (cf. tableau 7).  

Pour les vérifications les fixations, le coefficient gm à prendre en compte 

est de  :  

¶ gm=1,15 pour les supports m®talliques dô®paisseur sup®rieure ou 

égale à 3 mm,  

¶ gm=1,35 pour les supports bois et les supports m®talliques dô®paisseur 

supérieure ou égale à 1,5mm et inférieure à 3 mm.  

Le porte à faux doit être inférieur à la plus petite des valeurs suivantes  :  

¶ 10 fois lô®paisseur du panneau « e »,  

¶ Le tiers de la portée adjacente au porte à faux,  

¶ 1,20 m.  

Aucun porte à faux transv ersal nôest admis. 

6.62  Critères de dimensionnement  

¶ Critères selon méthode 1 du Cahier CSTB n° 3731.  

¶ V®rification de lôassemblage : réalisée sur la base des essais de fa-

tigue, avec  les valeurs de calcul  ¨ lôELS suivantes  (cf. annexe B du 

Cahier CSTB n°3731 ). Au cune extrapolation avec une vis supplémen-

taire nôest envisageable :  

-  280  daN pour une vis par plaquette en appui dôextr®mit® ;  

-  620  daN pour deux vis par plaquette en appui intermédiaire.  
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Les tableau x 10  et 13  indiquent les actions de vent ELS en dépression 

sur 2 et 3 appuis en prenant en compte pour chaque fixation une valeur 
de r®sistance caract®ristique ¨ lôarrachement Pk/gm précisée dans ces 

m°mes tableaux. Dans le cas de r®sistance caract®ristique ¨ lôarrache-
ment Pk/ gm inf®rieure, lôaction de vent  ELS maximale doit être recalcu-

lée avec la formule donnée.  

6.63  Dimensionnement  de lôouvrage 

Les tableaux des actions sous lôeffet du vent et du gradient thermique 

sont indiqués dans les tableaux 8 à 1 3.  

Ils ont été éta blis conformément au Cahier du CSTB n° 3731 selon la 
M®thode 1, côest ¨ dire selon lôannexe E de la NF EN 14509 :2013 ac-

compagnée de son complément national XP P 34 -900/CN.  

Les tableaux des actions de vent ELS  intègrent les groupes de couleur 

conformément à la norme NF EN 14509 et sont valables quel que soit le 

coloris utilisé.  

Les hypoth¯ses de temp®rature retenues sont conformes ¨ lôannexe E 

de la norme NF EN 14509.  

Les calculs ont ®t® r®alis®s avec une largeur dôappui conforme au tableau 

7a. 

Les performances du panneau en pression sont données dans les ta-
bleaux 8 et 11. Les performances du panneau en dépression sont don-

nées dans les tableaux 9 et 12 et les performances des fixations sont 

données dans les tableaux 10 et 13.  

Les actions de vent Euro code à prendre en compte sont issues  :  

¶ Soit dôun calcul selon lôEurocode vent (NF EN 1991-1-4, son annexe 

nationale et leurs amendements ) en considérant  :  

- une période de retour égale à 50 ans, soit c prob  = 1  ;  

- un coefficient c season  = 1  ;  

- Coefficient de pression extérieur pour une surface chargée de 10 
m² (Cpe,10) ;  

- Prise en compte de la zone A au sens du §7.2.2 ( figure 7.5 ) et 

tableau 7.1  (Eurocode Vent) .  

¶ Soit du cahier du CSTB n° 3732 (règles simplifiées).  

6.7  Points singuliers  

La conception des d®tails dôexécution est présentée et illustrée aux 

points suivants. Elle pourra être adaptée en fonction du n iveau de per-

formances recherché  pour lôouvrage concern®. La fixation  des acces-

soires se fera par vis autoperceuses avec rondelle ou rivets inox à raison 

dôune fixation tous les 0,50 m.  

6.71  Pied de bardage  

Pose verticale (figure 7 )  

¶ Alignement et f ixation des pièces de départ  éventuelles  soit dans la 

longrine soit dans une lisse basse  ;  

¶ Pose dôune bavette rejet dôeau, un jeu minimal de 5 mm doit °tre 

prévu en tre la bavette et lôextr®mit® c¹té extérieur des panneaux  ;  

¶ Pose dôun compl®ment dô®tanch®it® en mousse de 20 x 5 mm entre 

le panneau et lôappui ;  

¶ Pose et fixation du panneau.  

Pose horizontale (figure 6 )  

¶ Alignement et fixation des pièces de départ  soit dans la lo ngrine soit 

dans une lisse basse  ;  

¶ Pose ®ventuellement dôune bavette rejet dôeau, Si côest le cas, un jeu 

minimal de 5 mm doit être prévu en tre la bavette et lôextr®mit® c¹té 

extérieur des panneaux  ;  

¶ Pose dôun compl®ment dô®tanch®it® en mousse de 20 x 5 mm entre 
chaque extrémité de panneau et ses appuis verticaux  ;  

¶ Pose du panneau sur l a pièce de départ  et fixation dans lôemboitement 

en partie haute avec plaquette de répartition .  

6.72  Haut de bardage (figures 8 et  9)  

¶ Un profil® dôossature (lisse haute) est nécessaire sur lequel sera fixé 

le panneau apr¯s interposition dôun calfeutrement int®rieur par t¹le 

fa­onn®e dôun compl®ment dô®tanch®it® en mousse de 20 x 5 mm ;  

¶ Pose dôun compl®ment dôisolation thermique ;  

¶ Habillage extérieur en couronnement avec écliss age en bout à bout 

et compl®ment dô®tanch®it® par mastic fix® par vis autoperceuses ¨ 

raison dôune fixation tous les 0,50 m. 

Le porte à faux des panneaux  en pose verticale  doit être inférieur  à la 
plus petite des valeurs données au §6.61.  

6.73  Jonction horizontale en pose verticale (cf. 

figure 10)  

Elle est r®alis®e au droit dôune ou deux lisses interm®diaires avec ba-

vette. Il y a lieu de veiller à la compatibilité entre les dimensions des 
appuis et la conception de la jonction.  

La partie supérieure de la  jonction est r®alis®e de la m°me fa­on quôun 

bas de bardage (cf. Paragraphe 6.7 1), a lors que la partie inférieure de 

la jonction est r®alis®e de la m°me fa­on quôun haut de bardage (cf. 

Paragraphe 6.72) avec mise en îuvre dôun compl®ment dôisolation ther-

m ique.  

6.74  Jonction verticale en pose horizontale (cf. 
figure 11)  

Elle est réalisée avec couvre - joint sur la jonction des panneaux posés et 

fix®s bout ¨ bout apr¯s interposition de compl®ments dô®tanch®it® en 

mousse de 20 x 5 mm. Un garnissage par extrusion de mastic silicone 

est réalisé aux emboitements  (côté extérieur et intérieur des panneaux) 
avan t mise en place du couvre - joint de façon à permettre la continuité 

de lô®tanch®it® avec les compl®ments dô®tanch®it® dispos®s entre pan-

neau dôune part et lôappui dôautre part.  

Un compl®ment dôisolation thermique est n®cessaire entre les 2 pan-

neaux contigus.  

Il faut en outre pr®voir un compl®ment dô®tanch®it® en mousse de 10 x 

5 mm entre les panneaux et le couvre - joint.  

Un exemple est présenté à la figure 11. Lorsque dôautres couvre- joints 

sont utilisés, le jeu entre deux extrémités de panneaux sera au mini-

mum de 20 mm si les dimensions du couvre - joint le permettent.  

Il y a lieu de veiller à la compatibilité entre les dimensions des appuis et 

la conception des jonction s.  

La fixation du couvre -joint sôeffectue ¨ raison dôune vis tous les 0,50 m. 

La jonction entre les couvre - joints est réalisée par éclissage intérieur de 

longueur 70 mm. Cette éclisse est fixée sur le couvre - joint, après mise 

en place dôun joint silicone au niveau de la jonction de ces deux pièces.  

Il faut veiller à ce que le recouvrement des couvre - joints ne soit pas fait 

au niveau de la jonction horizontale des panneaux.   

Dans le cas particulier de jonctions verticales n®cessitant lôajout de fixa-
tions  tra versant  le panneau  de part en part, ces dernières pourront 

®ventuellement °tre utilis®es pour lôassemblage des fa­onn®s ext®-

rieurs.  

6.75  Angles  

Angles réalisés sur site (cf. figures 12 à 15)  

Lôangle sortant ou rentrant est r®alis® au droit dôun ou de deux montants 

verticaux avec un fa­onn® (angle int®rieur) et compl®ment dô®tanch®it® 

(cf. §6.4) .  

En pose verticale, l a rive des panneaux est fixée par fixations traver-

santes.  

Un garnissage par extrusion de mastic silicone est réalisé aux emboite-

ments  en cas de  pose horizontale .  

Un compl®ment dôisolation thermique  est disposé  en extrémité des pan-
neaux . 

Les fa­onn®s ext®rieurs sont fix®s apr¯s interposition dôun compl®ment 

dô®tanch®it® ¨ raison dôune fixation tous les 0,50 m. 

Angles  sortants  en pose horizontale  réalisés en usine  

La pose  horizontale  des panneaux dôangles sôeffectue de la m°me fa­on 

que les panneaux droits.  (cf. figure 16).  

La jonction transversale verticale est réalisée selon le § 6.73  et §6.74 .  

Deux mises en îuvre sont envisageables, soit :  

¶ Sans poteau dôangle, dans ce cas, les dimensions des deux retours 

sont de 250 mm minimum et 500 mm maximum chacun (A+B < 1000 

mm)  ;   

¶ Avec un poteau dôangle, dans ce cas, les dimensions minimales sont 

de 250 mm pour chaque retour, et un cumul maximum de 120 0 mm 

pour les deux retours.  

Les dimensions des angles sont indiquées au tableau 6 en fin du Dossier 

Technique.  

6.76  Rives  contre mur (cf. figures 17 et 18)  

Les rives contre mur sont réalisées de façon similaire à celles des angles 

avec des façonnés adaptés, com pl®ment dô®tanch®it® ¨ lôair par joint 

mousse 20 x 5 mm côté panneau et 20 x 30 mm côté mur et complé-

ment dôisolation thermique. 

6.77  Baies et ouvertures ( cf. figures 19 et 20 )  

Des baies peuvent être aménagées dans le bardage.  

Le raccordement des châssis aux ou vrages indépendants se fera au droit 

dôune ossature de charpente ou par lôinterm®diaire dôun chev°tre as-
sembl® ¨ lôossature. 

En respectant les principes de conception des paragraphes précédents 

lôhabillage des ouvertures comporte : 

¶ La fixation des panneaux  à la périphérie  ;  

¶ La préparation des bords des panneaux (découpes complémen-

taires)  ;  

¶ Lôinstallation des compl®ments dô®tanch®it® et dôisolation thermique ;  
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¶ La pose dôaccessoires tels que bavette et sous face de linteau en par-

tie, jambage côté montant et a ppuis de châssis en partie basse.  

La jonction du jambage et de lôappui de ch©ssis sera compl®t®e par cor-

don extrud® de mastic silicone sans oublier dô®tancher les bavettes et 

jambages avec les dormants de menuiseries.  

Les oreilles et les retours de la bave tte dôappui de fen°tre devront avoir 

une dimension minimale de 20 mm et le débord du façonné cache fixa-

tion par rapport ¨ la baie sera dôau moins 30 mm. 

6.78  Joint de dilatation (cf. figure 21)  

Lorsquôun joint de dilation est pr®vu dans la structure, les panneaux 

seront interrompus  de part et dôautre de celui-ci. Lô®tanch®it® ¨ lôeau et 
lôisolation au droit du point singulier seront assur®es par un syst¯me 

particulier de raccordement aux panneaux suivant le principe tel que 

présenté aux figures 21 et 22 .  

6.8  Précaut ions particulières  

Découpe  

Les opérations de découpe sont exécutées au moyen de matériel appro-

prié :  

¶ Scie sauteuse pour la découpe des panneaux  ;  

¶ Grignoteuse pour la découpe des façonnés.  

Lôemploi de la tron­onneuse ou de scie circulaire est rigoureusement 

proscrit.  

On veillera ¨ ®viter lôincrustation de particules chaudes sur le rev°te-

ment.  

Toutes les souillures (limailles, copeaux) seront éliminées sans délai à 

la pose.  

Perçage, vissage  

On devra éviter un écrasement excessif du parement extérieur des pan-

neaux.  

Les visseuses devront °tre ®quip®es dôune but®e de profondeur et dôun 

dispositif permettant le réglage du couple de débrayage. A défaut, on 

effectuera les derniers millimètres de serrage manuellement.  

La longueur des vis sera adapt®e ¨ lô®paisseur du panneau à fixer et à 

la nature du support.  

Dans le cas dôutilisation de vis autotaraudeuses, un pr®per­age est n®-
cessaire et se fera conformément aux préconisations du fabricant de vis.  

On veillera ¨ ®viter lôincrustation de particules chaudes sur le rev°te-

ment.  Toutes les souillures (limailles, copeaux) seront éliminées sans 

délai à la pose.  

7.  Disposition en zone sismique  

Les panneaux de bardage JI WALL FC 1000  IPN peuvent passer devant 

un nez de plancher quelle que soit la zone de sismicité.  

La fixation dôobjet directement sur un ou deux parements du panneau 

de bardage JI WALL FC 1000  IPN est exclue ¨ lôexception des accessoires 

de finition.  

Les fa­onn®s ext®rieurs sont fix®s ¨ raison dôune fixation tous les 500 

mm maximum.  

Ce paragraphe ne traite pas des m esures préventives spécifiques qui 

peuvent °tre appliqu®es aux b©timents de cat®gorie dôimportance IV 
pour garantir la continuité de leur fonctionnement en cas de séisme. Ces 

mesures doivent être définies dans les DPM.  

7.1  Domaine dôemploi 

Dans les conditions  définies au tableau 15 ci-après, les panneaux sand-

wich isolants du procédé JI WALL FC 1000 IPN peuvent être mis en 

îuvre sur ossatures en acier, bois ou b®ton et ma­onnerie munies dôin-

serts métalliques de façades verticales.  

Les dispositions données au tableau 15 , ne prévalent pas, conformé-

ment au « Guide sur les Eléments non structuraux » (guide ENS) pour 

les bardages et cloisons situées à moins de 3,50 m du sol et de masse 

inférieure ou égale à 25 kg/m². Ces derniers ne néce ssitant pas de jus-

tification particulière dans toutes les zones de sismicité, pour toutes les 
cat®gories dôimportance et sur toutes les classes de sol. 

Tableau 1 5  -  Domaine dôemploi en zones sismiques :  

Zones 

de sis-

micité  

Classes de catégories dôimportance des b©timents 

I  II  III  IV  

1  X X X X 

2  X X X1 X3 

3  X X2 X3 X3 

4  X X2 X3 X3 

X 
¶ Pose autorisée sans disposition particulière selon le do-

maine dôemploi accept®. 

X1 

¶ Pose autorisée sans disposition particulière  pour les 

établissements scolaires à un seul niveau (appartenant à 
la cat®gorie dôimportance III) remplissant les conditions 

du paragraphe 1.1 des Règles de Construction Parasis-

miques PS -MI 89 révisées 92 (NF P0 6-014).  

¶ Dans les autres cas, pose autorisée selon les disposi-

tions décrites au §7 du Dossier Technique établi par le 
Demandeur.  

X2 

¶ Pose autorisée sans disposition particulière  pour les bâ-

timents de cat®gorie dôimportance II remplissant les con-

ditions du paragraphe 1.1 des Règles de Construction 

Parasismiques PS -MI 89 révisées 92 (NF P06 -014)  

¶ Dans les autres cas, pose autorisée selo n les disposi-

tions décrites au §7 du Dossier Technique établi par le 

Demandeur.  

X3 
¶ Pose autorisée selon les dispositions décrites au  §7 du 

Dossier Technique établi par le Demandeur.  

7.2  Prescriptions  

Les dispositions à prévoir dans une pose , autre que cell es autorisé es 

sans disposition particulière  sont  :  

¶ Une densité minimale de fixation de 2 vis par plaquette de répartition 

et par appui, tant en interm®diaire quôen appui dôextr®mit®  

¶ Utilisation des fixations des sociétés SFS INTEC, LR ETANCO ou 

FAYNOT don t les références sont indiquées dans le tableau 1 4 en Fin 

du Dossier Technique en zone de sismicit® 3, et 4 de cat®gorie dôim-

portance II, III et IV sur sols de classe A, B, C, D, E.  

8.  Entretien, rénovation et remplacement  

8.1  Entretien  

Lôentretien devra comporter :  

¶ Lô®limination des diverses v®g®tations, notamment des mousses et de 
toutes matières incompatibles qui seraient venues se déposer sur la 

surface du bardage  ;  

¶ La protection contre les éven tuelles amorces de corrosion, dè s 

quôelles sont décelées  ;  

¶ La surveillance de la bonne tenue de la structure porteuse dont tous 

les désordres pourraient se répercuter sur le bardage  ;  

¶ Un nettoyage périodique :  

-  Lessivage avec une lessive ménagère non javellisée. Ne jamais uti-

liser dôabrasifs, de solvants et ®viter les lavages excessifs  ;  

-  Rinçage à lôeau claire ;  

-  Reprise éventuelle avec peintures bâtiment définies en accord avec 

le fabricant.  

8.2  Rénovation  

La r®novation de la paroi en t¹le pr®laqu®e sôeffectue selon le processus 

suivant :  

¶ Nettoyage,  

¶ Reprise avec peintu re b©timent, le mode dôapplication pouvant °tre la 

brosse ou le pistolet selon la peinture utilisée. La nature des laques 

ainsi que le processus de rénovation doivent être définis en accord 

avec le fournisseur de peinture.  

8.3  Remplacement de panneaux endommag és  

Un panneau endommagé doit être coupé sur toute sa longueur pour que 

le côté non fixé puiss e être enlevé facilement. Couper  les fixations pour 
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retirer l'autre c¹t®. Ensuite, en fonction de lôaccessibilit® ou non par lôin-

térieur du bâtiment, JORIS IDE pro pose plusieurs solutions pour le rem-

placement.  

B.  Résultats expérimentaux  
¶ Rapport dôessais r®f®rence 14-30P et expertise marquage CE  : Origine 

iS-engineering GmbH référence Z -1309  ;  

¶ Rapport de calcul des ponts thermiques intégrés et des coefficients Uc 
des  panneaux JI WALL FC 1000  IPN : Origine CSTB, Réf  : DEIS/HTO 

ï 201 7-046 -KZ/L S ;  

¶ Validation ACERMI Tremplin n° 16/212/1151  avec lambda certifié de 

0,02 3 W/m.K  ;  

¶ R®action au feu : Rapports dôessais BRE n° n° 1058, 1059, 1055, 1056 

et rapport origine CSTB n° RA170 -0213  ;  

¶ Essais sismiques : rapports dôessais CSTB nÁ EEM 10-26028121 , CLC 

11 -26028121 -C, n°  MRF 16  2606569  et MRF 17 -26070619  ;  

¶ Rapport de calcul des performances des panneaux aux états limites 
conformément au Cahier du CSTB 3731 : Rapp ort dô®tude CSTB DCC 

CLC 15 -377  ;  

¶ Rapport dôessais de fatigue  selon annexe B du cahier CSTB 3731  : 

Origine CSTB n° MRF 16/26062829 . 

C. Ré f érences  
C.1  Données environnementales 3  

Le proc®d® JI WALL FC 1000 IPN ne fait pas lôobjet dôune D®claration 

Environnementale (DE). Il ne peut donc revendiquer aucune perfor-

mance environnementale particulière.  

Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au calcul 

des impacts environnementaux les ouvrages dans lesquels les procédés 

vis®s sont susceptibles dô°tre int®gr®s.  

C.2  Autres références  

Lôutilisation du proc®d® JI WALL FC 1000  IPN avec la mousse JI  40 G  

porte à ce jour sur 110 000 de m² dont environ 12 000 m² posés en 

France depuis 201 6. 

 

                                                           
3 Non examiné  par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis  
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Tableaux et figures du Dossier Technique  

Tableau 1 ï Choix  des revêtements en fonction de lôambiance intérieure  

 

 

 

 
  

Revêtements  Catégorie selon  

NF  P 34 - 301  

Ambiances saines  

Ambiances  

agressives  
Hygrométrie  

Faible  

Hygrométrie  

Moyenne  Métallique  Revêtement organique  

Z 180, Z 200, Z225  - -  --  Þ ¹ -  

Z 275  - -  - -  Þ Þ -  

Z 100  Polyester 15 µ  I  Þ -  -  

Z 225  

PVC 150  µ  IIIa  Þ Þ -  

Polyester 15 µ  II  Þ Þ -  

Polyester 25 µ  IIIa  Þ Þ -  

Plastisol 200 µ  IVb  Þ Þ ¹ 

Colorcoat ®  HPS 200 Ultra  IVb  Þ Þ ¹ 

Z 275  PU 55 µ  IIIa  Þ Þ -  

Þ : Revêtement adapté.  

¹ : Cas pour lequel lôappr®ciation d®finitive o½ la d®finition de dispositions particuli¯res doit °tre arr°t®e apr¯s consultation et accord du                

fabricant.  

-   : Revêtement non adapté.  
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Tableau 2 ï Choix des revêtements en fonction de l ôatmosph¯re extérieur e  

Revêtements  
Catégo-

rie selon 
NF P 34 -

301  

Rurale 

non 
pol-

luée  

Urbaine ou indus-

trielle  
Marine  

Spéciale  

Métallique  Organique  Normale  Sévère  

20 à 

10 
km  

10 

à 3 
km  

Bord de 

mer (< 

3 

km) (1)  

Mixte  

Fort UV 

(climat 

de mon-

tagne )  

Particulière  

Z 225  

Polyester 25 

µ  
III  Þ Þ -  Þ -  -  -  -  ¹ 

PVDF 25 µ  III  Þ Þ -  Þ -  -  -  -  ¹ 

Granite deep 

mat  
III  Þ Þ -  Þ -  -  -  -  ¹ 

PVDF 35 µ  IV  Þ Þ ¹ Þ Þ -  -  -  ¹ 

Plastisol 

200µ  
IV  Þ Þ ¹ Þ Þ -  -  -  ¹ 

Colorcoat 

HPS 200 Ul-

tra  

VI  Þ Þ ¹ Þ Þ Þ ¹ Þ ¹ 

Z275  
Colorfarm ®   IV  Þ Þ ¹ Þ Þ -  ¹ -  ¹ 

PU 55 µ  VI  Þ Þ ¹ Þ Þ Þ ¹ Þ ¹ 

Þ     : Revêtement adapté.  

¹     : Lôappr®ciation d®finitive o½ la d®finition de dispositions particuli¯res doit °tre arr°t®e apr¯s consultation et accord du fabricant.  

-       : Revêtement non adapté.  

(1)  À lôexclusion du front de mer pour lequel lôappr®ciation d®finitive o½ la d®finition de dispositions particuli¯res doit °tre arrêtée après con-

sultation et accord du fabricant.  
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Tableau 3 ï Caractéristiques déclarées dans le cadre du marquage CE selon la n orme EN 14509  :2013  

Caractéristiques  

Epaisseur (en mm)  

60 à 80  100 à 120  150  

Résistance en traction (MPa)  0.06  0.06  0.06  

Résistance au cisaillement (MPa)  0.12  0.11  0.09  

Le module dô®lasticit® en cisaillement (MPa) 3.60  3.00  2.60  

Résistance en compression (MPa)  0.10  0.09  0.08  

Contrainte de plissement 
(MPa) -  Parement  

extérieur  

En travée, température ambiante  143  136  118  

En travée, température élevée  136  129  113  

Sur appui, température ambiante  100  95  83  

Sur appui, température élevée  95  90  78  

Contrainte de plissement 

(MPa) ï Parement  

intérieur  

En travée  181  172  149  

Sur appui  136  129  112  

Moment de flexion (kN.m/m) 

-  Parement extérieur  

En travée, température ambiante  4.24  6.82  8.92  

En travée, température élevée  4.03  6.46  8.54  

Sur appui, température ambiante  2.96  4.76  6.28  

Sur appui, température élevée  2.81  4.51  5.90  

Moment de flexion (kN.m/m) 

ï Parement intérieur  

En travée  3.79  6.08  7.95  

Sur appui  2.85  4.56  5.98  

Réaction au feu  B,s2 -d0 (*)  

* : Classement obtenu avec une finition intérieure en Polyester 15 µm.  
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Tableau 4 ï Masse surfacique avec parements dô®paisseurs 0,55 mm en ext®rieur et 0,40 mm en int®rieur  (kg/m2 )  

Epaisseurs (mm)  Panneau JI WALL FC 1000  IPN  

60  10.70  

80  11.50  

100  12.30  

120  13.10  

150  14.30  

 

Tableau 5 ï Performances thermiques avec la mousse JI 40 G  (0,02 3 W/m.K)  

Epaisseur (mm)  Uc en W/m².K  yj  en W/m.K  

60  0.374  0.032  

80  0.282  0.014  

100  0.227  0.008  

120  0.189  0.006  

150  0.152  0.003  

 

 
Tableau 6 ï angles  en pose horizontale  réalisés en usine (cf. figure 16)  

Type de pli  Angle mini  Angle maxi  Longueur (mm) (Cf. figure 16)  

Pli transversal (pose hori-

zontale)  
90°  90°  A et B  : mini 250 mm et maxi 1200 mm  

 

 

Tableau 7a ï Dimensions minimales des appuis  pour bâtiments en zone  sismique  1 (cat®gories dôimportance I, II, III, IV) et zone 

sismique 2 (cat®gorie dôimportance I) (cf. figure 4b) 

Types  

dôappuis 

Nature des appuis  

Acier (épaisseur minimale 

1,50 mm)  

Bois (hauteur minimale 80 

mm)  

Béton et Maçonnerie avec inserts 

métalliques  

(épaisseur minimale 2,50 mm)  

Extrémité  40 mm  60 mm  60 mm  

Intermédiaire  70 mm  40 + (8*d) mm (2)  70 mm  

Recevant 2 extrémités 

de panneaux  
95 mm (1)  65 + (8*d) mm (1)(2)  

95 mm (1)  si un  

seul insert  

(1)  Largeur minimale correspondant à un jeu entre panneaux de 2 5 mm  et une pince de 20 mm mini.  

(2)     d = diam¯tre de la vis utilis®e, avec 8d correspondant ¨ 2 fois la pince de 4d entre le bord de lôappui et lôaxe de la fixation soit 2 x 4 x 

6,3 mm minimum.  

 

Tableau 7b ï Dimensions minimales des appuis  pour  bâtiments en  zone s sismiques  2 (cat®gories dôimportance II, III, IV) et 3 

(cat®gories dôimportance I, II, III, IV) et 4 (cat®gories dôimportance I, II, III, IV)  (cf. figure 4c) 

Types  

dôappuis 

Nature des appuis  

Acier (épaisseur minimale 

1,50 mm)  

Bo is (hauteur minimale 80 

mm)  

Béton et Maçonnerie avec inserts 

métalliques  

(épaisseur minimale 2,50 mm)  

Extrémité  70 mm  40 + (8*d) mm (2)   70 mm  

Intermédiaire  70 mm  40 + (8*d) mm (2)  70 mm  

Recevant 2 extrémités 

de panneaux  
17 5 mm (1)  14 5 + (8*d) mm (1)(2)  

17 5 mm (1)  si un  

seul insert  

(2)  Largeur minimale correspondant à un jeu entre panneaux de 2 5 mm  et une pince de 20 mm mini.  

(2)     d = diam¯tre de la vis utilis®e, avec 8d correspondant ¨ 2 fois la pince de 4d entre le bord de lôappui et lôaxe de la fixation soit 2 x 4 x 

6,3 mm minimum.  
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Tableau 8  ï Actions de vent ELS en  pression en daN/m² (référentiel NF EN 1991 - 1 - 4 , son Annexe Nationale  et leurs amendements ) 

ï Panneau posé sur 2 appuis  

 

Portée (m)  

Panneau en pression sur 2 appuis (charges en daN/m²) -  groupe de couleur I, II et III  

Epaisseur du panneau (mm)  

60  80  100  120  150  

1,50  407  400  433  415  459  

1,75  349  343  371  356  394  

2,00  286  300  325  311  344  

2,25  231  267  289  277  306  

2,50  188  240  260  249  276  

2,75  155  218  236  226  251  

3,00  128  195  217  207  230  

3,25  107  165  200  191  212  

3,50  90  141  186  178  197  

3,75  76  122  167  166  184  

4,00  65  105  146  156  172  

4,25  55  91  128  146  162  

4,50  48  79  113  138  153  

4,75  41  69  100  131  145  

5,00  36  61  88  117  138  

5,25  31  54  79  105  130  

5,50  -  48  70  94  118  

5,75  -  42  63  85  108  

6,00  -  38  56  77  100  

6,25  -  34  51  69  92  

6,50  -  30  46  63  85  

6,75  -   -  41  57  79  

7,00  -  -   38  52  73  

Ce tableau  intègre le gradient thermique quel que soit le coloris utilisé . 
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Tableau 9  ï Actions  de vent ELS en  dépression en  daN/m² (référentiel NF EN 1991 - 1 - 4 , son Annexe nationale  et leurs 

amendements)  ï Panneau posé sur 2  appuis  

Portée (m)  

Panneau en dépression sur 2 appuis (charges en daN/m²)  

 

Epaisseur du panneau (mm)  

60  80  100  120  150  

1,50  457  500  500  -  -  

1,75  360  491  500  -  -  

2,00  288  401  497  -  -  

2,25  232  331  409  465  500  

2,50  190  270  331  377  430  

2,75  156  223  274  311  355  

3,00  130  188  230  262  299  

3,25  108  160  196  223  254  

3,50  91  138  169  192  219  

3,75  77  120  147  167  191  

4,00  66  106  129  147  168  

4,25  56  92  115  130  149  

4,50  49  80  102  116  133  

4,75  42  70  92  104  119  

5,00  37  62  83  94  108  

5,25  32  55  75  85  98  

5,50   -  48  68  78  89  

5,75   -  43  63  71  81  

6,00   -  38  57  65  75  

6,25   -  34  51  60  69  

6,50   -  31  46  56  64  

6,75   -   -  42  52  59  

7,00   -  -   38  48  55  

Ce tableau intègre le gradient thermique quel que soit le coloris utilisé.  

Pour les fixations, cf. tableau 10.  
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Tableau 10 ïFixations -  Actions de vent ELS en dépression en daN/m² (référentiel NF EN 1991 - 1 - 4, son Annexe nationale et leurs 

amendements)  ï Panneau posé sur 2  appuis  

Portée (m)  

Actions de vent ELS  

Epaisseur du panneau (mm)  

60 à 1 5 0 mm  

1,50  248  

1,75  213  

2,00  186  

2,25  166  

2,50  149  

2,75  136  

3,00  124  

3,25  115  

3,50  106  

3,75  99  

4,00  93  

4,25  88  

4,50  83  

4,75  78  

5,00  75  

5,25  71  

5,50  68  

5,75  65  

6,00  62  

6,25  60  

6,50  57  

6,75  55  

7,00  53  

Ce tableau est valable pour des fixations dont la r®sistance caract®ristique ¨ lôarrachement ὖὯȾ‎  ² 280 daN.  

Pour des valeurs inférieures, les vérifications seront réalisées avec la formule suivante  :  

)50,1/()/(2 LPW mk ³³= g  

Avec :  

- W : charge maximale de vent ELS (daN/m²) vérifiée avec le Cpnet applicable aux fixations, issu du cahier CSTB n° 3732 pour lôensemble 

du b©timent, ou selon les valeurs Cpnet de lôEurocode vent tenant compte de toutes les zones ;  

- Pk : résistance caractérist ique ¨ lôarrachement en daN (cf. NF P 30 -310) ;  

- gm  : coefficient de matériau (voir § 6. 6.1) ;  

- L : portée du projet en m .  
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Tableau 1 1  -  Actions  de vent ELS en  pression en  daN/m² (référentiel NF EN 1991 - 1 - 4 , son Annexe nationale et leurs 

amendements ) ï Panneau posé sur 3 appuis  

Portée (m)  

Panneau en pression sur 3 appuis (charges en daN/m²) -  groupe de couleur I, II et III  

Epaisseur du panneau (mm)  

60  80  100  120  150  

1,50  208  217  251  251  296  

1,75  175  183  211  210  249  

2,00  152  157  181  180  213  

2,25  134  138  159  158  187  

2,50  120  123  142  140  166  

2,75  109  112  128  126  149  

3,00  99  102  116  115  135  

3,25  92  94  107  105  124  

3,50  85  87  99  97  114  

3,75  79  81  92  91  106  

4,00  74  76  86  85  99  

4,25  70  72  81  80  93  

4,50  66  68  76  75  87  

4,75  63  64  72  71  83  

5,00  57  61  69  68  78  

5,25  51  58  65  64  75  

5,50  46  55  63  61  71  

5,75  -  53  60  59  68  

6,00  -  51  57  56  65  

6,25  -  -  55  54  62  

6,50  -  -  53  52  60  

6,75  -  -  49  50  58  

7,00  -  -  -  48  56  

Ce tableau intègre le gradient thermique quel que soit le coloris utilisé.  
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Tableau 1 2  ï Actions  de vent ELS en  dépression en  daN/m² (référentiel NF EN 1991 - 1 - 4 , son Annexe nationale et leurs 

amendements ) ï Panneau posé sur 3 appuis  

Portée (m)  

Panneau en dépression sur 3 appuis (charges en daN/m²) -  groupe de couleur I, II et III  

Epaisseur du panneau (mm)  

60  80  100  120  150  

1,50  431  500  -  -  -  

1,75  363  456  -  -  -  

2,00  314  393  -  -  -  

2,25  274  345  442  490  500  

2,50  203  306  393  435  488  

2,75  156  231  328  372  409  

3,00  124  181  252  317  349  

3,25  101  145  200  250  301  

3,50  84  119  162  201  257  

3,75  71  99  133  164  207  

4,00  60  84  112  136  171  

4,25  52  72  95  115  142  

4,50  46  63  82  99  120  

4,75  40  55  72  85  103  

5,00  36  48  63  74  89  

5,25  32  43  56  66  78  

5,50  -  39  50  58  69  

5,75  -  35  45  52  61  

6,00  -  32  40  47  55  

6,25  -  -  37  42  49  

6,50  -  -  33  39  44  

6,75  -  -  31  35  40  

7,00  -  -  -  32  37  

Ce tableau intègre le gradient thermique quel que soit le coloris utilisé.  

Pour les fixations, cf. tableau 1 3.  

 

 
  



20  2.1/17 -1789_V1  

Tableau 1 3  ïFixations -  Actions de vent ELS en dépression en daN/m² (référentiel NF EN 1991 - 1 - 4, son Annexe nationale et leurs 

amendements)  ï Panneau posé sur 3 appuis   

Portée (m)  

Actions de vent ELS  

Epaisseur du panneau (mm)  

60 à 1 5 0 mm  

1,50  220  

1,75  188  

2,00  165  

2,25  146  

2,50  132  

2,75  120  

3,00  110  

3,25  101  

3,50  94  

3,75  88  

4,00  82  

4,25  78  

4,50  73  

4,75  69  

5,00  66  

5,25  63  

5,50  60  

5,75  57  

6,00  55  

6,25  53  

6,50  51  

6,75  49  

7,00  47  

Ce tableau est valable pour des fixations dont la r®sistance caract®ristique ¨ lôarrachement ὖὯȾ‎  ² 310 daN.  

Pour des valeurs inférieures, les vérifications seront réalisées avec la formule suivante  :  

)50,125,1/()/(2 LPW mk ³³³= g  

Avec :  

- W : charge maximale de vent ELS  (daN/m²) vérifiée avec le Cpnet applicable aux fixations, issu du cahier CSTB n° 3732 pour lôensemble 

du b©timent, ou selon les valeurs Cpnet de lôEurocode vent tenant compte de toutes les zones ;  

- Pk : r®sistance caract®ristique ¨ lôarrachement en daN (cf . NF P 30 -310 ) ;  

- gm  : coefficient de matériau (voir § 6. 6.1) ;  

- L : portée du projet en m . 
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Tableau 1 4  ï Références des vis utilisables en zones de sismicité 3 et 4  

Type de support  
Société L.R. ETANCO  Société FAYNOT  Société SFS INTEC  

Acier inoxydable  Acier inoxydable  Acier inoxydable  

Support métallique  

Epaisseur Ó 5 mm 

DRILLNOX 12 DF -  TH8 5,5 x L 

+ Vi 19 ou Vi 22 mm  

Vis TH P13 inox Ø5,5 x L FAYNOT 
double filet + vulca Ø19 mm  

ou  

Vis TH inox Ø6,3 x L double filet 

FAYNOT + vulca Ø19 mm  

Vis autotaraudeuse inox TDB -S-

S19 -6,3xL  

ou  

SXC14 -S19 -  5,5 x L  

Support métallique  

Epaisseur Ó 1,5 mm et Ò 5 mm 

DRILLNOX 4 DF -  TH8 5,5xL + 

Vi 19 ou Vi 22 mm  

Vis TH P5 inox Ø5,5 x L FAYNOT 

double filet + vulca Ø19 mm  

ou  

Vis TH inox Ø6,3 x L filet sous tête 

FAYNOT + vulca Ø19 mm  

Vis autotaraudeuse Inox TDA -S-

S19 -6,5xL  

ou  

SXC 5 -  S19 -  5,5 x L   

Support bois  DRILLNOX BOIS DF -  TH8 6,5 x 

L + Vi 19 ou Vi 22 mm  

Vis TH P1 inox Ø6,3 x L FAYNOT 

double filet + vulca Ø19 mm  

ou  

Vis TH inox Ø6,3 x L filet sous tête 
FAYNOT + vulca Ø19 mm  

 

Vis autotaraudeuse Inox TDA -S-

S19 -6,5xL  

ou  

SXCW-S19 -  6,5 x L  
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Figure 1 ï Gamme de panneaux JI WALL FC 1000  IPN   
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Figure 2 ï Géométries des parements  

 
Figure 3 ï Plaquette de répartition et raccordement longitudinal  

 

Figure 4 a ï Répartition des vis de fixation aux appuis   
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Figure 4b ï Répartition des vis de fixation aux appuis   

Pour bâtiments en  zones sismiques 1 (cat®gories dôimportance I, II, III, IV) et 2 (cat®gorie dôimportance I)   



 

2.1/17 -1789_V1   25  

 

 

 

Figure 4c ï Répartition des vis de fixation aux appuis  

Pour b©timents en zones sismiques 2 (cat®gories dôimportance II, III, IV) et zones 3 et 4 (cat®gories dôimportance I, II, III, IV)  
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Figure 5 ï Pièce de départ  

 

Figure 6 ï Pied de bardage en pose horizontale  
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Figure 7 ï Pied de bardage en pose verticale  

  


